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YAPILACAK ÖLÇÜM DEĞERLERİNDE 

1. OKSİJEN değeri 4-5 bar arasında olmalı, 

2. AZOT değeri 4 barın altına düşmemeli, 

 

 

Kalite Yönetim Sistemi Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSÜZ 

belgedir.ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR 

TARİH OKSİJEN DEĞİŞİMİ     AZOT DEĞİŞİMİ 
DEĞİŞİMİ YAPAN 

İMZA 

KONTROL EDEN 

İMZA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


